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PRØVNINGSRAPPORT

Anlæg: 627-V-20-0159-00 

Hesselballe Vandværk 

Udtaget den: 30.05.2005 Kl. 10:20 af Benny Christensen, Steins  A/S
Udtagningssted: V/V rentvandshane

Analyse Resultat  Metode Maks. CV% Vejl.DL 
  SensoriskLugt  *) ingen  20051  

  SensoriskUdseende  *) klar  20165  

  Smag  *) normal  11756  

 /100ml  ColilertColiforme bakterier 0 #1 <1  56838 1 

 /100ml  ColilertE. coli 0 #1 <1  56839 1 

 /ml  DS/INF 6222:1999Kimtal 22°C 50 #1 <1  55076 1 

 /ml  DS/INF 6222:1999Kimtal 37°C 5 #1 <1  55079 1 

 mg/l  DS/EN ISO 11732Ammonium+ammoniak 0,05 <0,0065 5-10 60012 0,0065 

 mg/l  DS/EN 10304Fluorid 1,5 0,23 4-16 60751 0,05 

 mg/l  DS/EN 10304Chlorid 250 26 2 60020 0,20 

 mg/l  DS/EN 10304Nitrat 50 <0,50 2 60752 0,50 

 mg/l  DS/EN 10304Sulfat 250 87 2 60158 0,20 

 mg/l  DS 292/LachatTotal-P 0,15 0,017 5-10 60139 0,005 

 mg/l  SM 3120Jern 0,10 0,11 5,0 60048 0,010 

 mg/l  SM 3120Mangan 0,02 0,011 4,0 60054 0,005 

 mg/l  5310A+BNVOC 4 0,85 2,5 60154 0,1 

Tørring - Uldum Kommune, Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen

*) = Ikke omfattet af akkreditering. 

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

CERT4A/JNI/20050131

Kopimodtager(e): 

# Udført af: #1=Steins Holstebro akkr. nr. 222

CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Steins Laboratorium A/S teknisk support - aktuelle segment.
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Analyse Resultat  Metode Maks. CV% Vejl.DL 
 °C  FeltmålingTemperatur 12 8,2  60162  

  DS 287 FeltmålingpH  7-8,57,4  60001  

 mS/m  DS 288 FeltmålingLedningsevne  >3048,9 1,0 60143  

 mg/l  DS 222 FeltmålingNitrit 0,01 <0,010 0,5 60149 0,010 

  DS 2250Prøvetagning  +  60247  

Mette Larsen

Tørring - Uldum Kommune, Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen

*) = Ikke omfattet af akkreditering. 

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

CERT4A/JNI/20050131

Kopimodtager(e): 

# Udført af: #1=Steins Holstebro akkr. nr. 222

CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Steins Laboratorium A/S teknisk support - aktuelle segment.


